
別紙 

 

直流電源装置およびUPS設備保守点検業務仕様書 
 
１  この契約の対象となる設備機器及び台数等は別表１のとおりとする。 
 
２  受託者は、上記設備の保守のため、各年度の 3 月に専門技術員等を派遣し、別表２の点検
内容により、電気事業法等に定める定期保守点検を実施するものとする。 

    なお、点検日時については、事前に委託者と協議のうえ決定するものとする。 
 
３  受託者は、保守対象設備に突然の故障等異常が発生した場合は、委託者の通知に基づき速
やかに専門技術者等を派遣し、適切な処置を講ずるものとする。 

 
４  受託者が行なう保守点検作業は、委託者の立会い又は指示のもとに実施し、点検終了後速
やかに結果及び所見等必要な事項を記載した報告書及び様式 1「保守業務完了報告書」を提出
し、委託者の確認を得なければならない。 

 
５  受託者が停電に伴う仮設工事等費用を伴う作業等を要する場合の処理については、契約当
事者が協議して定めるものとする。 

 
６  次に掲げる費用は、受託者の負担とする。 
（１）上記保守点検に必要な工具、機器及び測定器等並びに報告書作成に係る費用。 
（２）各機器に付属する消耗品等。 
（３）明らかに受託者の責任に起因する故障、破損等のための機器取替えに要する費用。 



別表１

№ 対 象 機 器 数量 備      考

1 直流電源装置 電気事業法により

  地下電気室非常照明用 １面 年１回

  10階電気室非常照明用 １面 年１回

2 ＵＰＳ設備

  単機バイパス切替システム  １００ＫＶＡ １基 年１回

保 守 点 検 対 象 機 器 表



別表２

対象機器 保守点検項目 点検実施月

１  直流電源装置 １直流電源装置点検表のとおり 各年度３月

２  ＵＰＳ設備 ２ＵＰＳ設備点検表のとおり 各年度３月

点    検    内    容



（１２ヶ月毎実施）

区分 番号 点  検  箇  所 点  検  内  容

1 設置環境の確認 塵埃、温度、振動、換気、保有距離

2 盤内外の確認 盤面、内部構造、部品の状態、変形、亀裂、

発錆、異音、異臭、異常温度がないこと

3 清掃 盤面、盤内の塵埃、汚れの除去

4 各部締付、ハンダ付けの確認 ボルト、ナット、ビスの締付、ハンダ付け

5 機械的動作の確認 盤の開閉、切替器、開閉器、接触器の動作

6 運転状態の確認 交流入力電源（電圧　検相）

直流出力電圧（浮動均等充電　手動充電）

直流出力電流

負荷電圧補償回路動作

7 絶縁抵抗の測定 ＡＣ－Ｅ、ＤＣ－Ｅ、ＡＣ－ＤＣ間測定記

録

8 直流出力電流特性の確認 垂下電流の測定

9 電圧計指示確認 浮動又は均等充電の指示値

10 自動均等充電回路の動作確認 自動均等、停電復電時の動作

充電切替器又はタイマーにより切替

11 電気的動作の確認 表示灯、表示器の点灯表示

警報回路試験

　ヒューズ断、サーマル動作

　ＭＣＢトリップ

　蓄電池減液

　高低電圧

　接地等

12 保護継電器試験 必要に応じて各種設定値、動作確認を実施

13 直流出力電圧波形の確認 三相、単相出力波形

14 サイリスタゲート信号測定 ゲート電圧等の測定を行ない前回と比較し

て大きな変化がないこと

1 外観点検 変色・変形・過熱等の状況を確認する

2 液面点検（各54個） Lowerレベル以下の場合は補液

3 その他 メーカー点検基準による

１　直流電源装置点検表
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（１２ヶ月毎実施）

番号 点  検  箇  所 点  検  内  容

1 外観点検 下記部分の変色・変形・過熱等の状況を確認する

  抵抗器

  コンデンサー類

  半導体類

  リレー・コイル

  プリント基板

  ヒューズ

  冷却ファン

  配線類

  トランス・リアクトル

  その他必要と思われる部分

2 清掃 下記部分の清掃

  盤天井部

  盤外周

  盤内部

    各スタック

    各ユニット

    各部品

3 締付点検 下記部分の取付・締付状況、挿入状況及び増締

  主回路各部

  制御回路各部

  機器取付ボルト

  各コネクター

4 絶縁抵抗測定 下記回路の絶縁抵抗測定

  インバーター主回路～アース間

  出力回路～アース間

  バイパス回路～アース間

  冷却ファン回路～アース間

  その他必要と思われる回路

5 ゲート回路点検 ゲート回路の各種点検

  ゲート電源電圧測定

  動作表示の確認

  主回路素子のゲート波形の確認

6 保護連動試験 故障シーケンスの確認

7 無負荷運転試験 点検後無負荷運転で下記の確認

  運転状況

  出力波形

  電圧・周波数

  冷却ファンの回転、異音の有無

  メモリーカードの波形

8 総合運転試験 点検後下記の試験を実施する

  停電試験

  電源切換試験

    手動切換

    自動切換

２　ＵＰＳ設備点検表



様式１ 

 
保守業務完了報告書 

 
 

令和  年  月  日 

 
 
 岩手県立中央病院長  様 

 

                 （受託者） 

 

 

                                     ◯印 
 

  保守点検業務委託契約書及び仕様書に従って、下記のとおり業務を完了したので報

告します。 

 

記 

 
 

保 守 業 務 名 直流電源装置およびUPS設備保守点検業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 額 

総 額 
                                          円 

（うち消費税額                      円） 

今 回 完 了 額 
                                          円 

      （うち消費税額                      円） 

契 約 期 間 

全 体 期 間 

自    令和  年  月  日 

 

至    令和  年  月  日 

今回完了期間 

自    令和  年  月  日 

 

至    令和  年  月  日 

備 考  


