
別紙 

エレベータ・リフト設備保守点検業務仕様書 

 

  岩手県立中央病院のエレベータ・リフト設備保守点検業務は、関係法令の定めのほか、この仕

様書に定めるところにより実施するものとする。 

１  保守点検するエレベータ等の種類及び数量は別表１のとおりとする。 

２  受託者は、上記設備の機能保持のため、委託期間内に必要に応じて専門技術員及び作業員等 

を派遣し、別表２の点検内容により実施するものとする。 

保守点検回数は、毎月１回以上とし、エレベータ４・５・８・９・10・11、ヘリポート用は

当院平日時間外作業とする。 

  なお、点検日時については、事前に病院と協議のうえ決定する。 

３ 遠隔監視装置に関する取扱いは、別紙２「遠隔監視装置仕様書」のとおりとする。 

４  点検、調整、整備後は病院の保守担当係員（以下「係員」という。）に、点検者が点検内容等 

必要事項を記載した点検報告書を提出し、係員の確認を得なければならない。 

５  保守対象設備の故障の場合は、ただちに技術者等を派遣し、修理等を実施するものとする。 

  ただし、保守対象設備にかかる修理用部品について、生産終了により受託者が当該部品の確

保及び保有ができない場合にあっては、当該部品を要する箇所の修繕について、保守契約の適

用範囲から除外する場合がある。 

６  機械を常に適正な機能が発揮できる状態に保持させるため、必要と判断した場合は、部品の 

取替え又は修理を行い、故障予防の手段を講ずるものとする。 

７ 毎月の点検業務終了後、様式第 1 号「保守業務完了報告書」を提出し、係員の確認を得なけ

ればならない。 

８  次にあげる費用は、委託者の負担とする。 

（１）昇降路周壁の破損修理 

（２）昇降機出入口扉、三方枠及び敷居 

（３）昇降篭（車椅子用鏡も含む） 

（４）地震管制装置の感震機の取替え 

（５）ファン・グリル、ホールボタンフェースプレート、運転操作盤フェースプレートなどの意 

匠部品 

（６）防犯カメラの修理 

９  あきらかに受託者の責任に起因する故障、破損による部品等の取替えに係る費用は受託者の

負担とする。  



（別表１－１）

  エレベータ・リフト設備設置機器一覧　【オーチス・エレベーター】

エレベーター
１、２、３

エレベータ
４

エレベータ
５

エレベーター
６、７

エレベータ
８

エレベータ
９、10

用 途
常用

（ＥＬＶ２、車椅子仕様）
寝台用

（車椅子仕様）
寝台用 人荷共用（非常用兼用） 人荷共用（非常用兼用） 荷物用

制 御 方 式 インバーター制御方式 インバーター制御方式 インバーター制御方式 インバーター制御方式 インバーター制御方式 インバーター制御方式

速 度 １０５ｍ／ｍｉｎ ９０ｍ／ｍｉｎ ９０ｍ／ｍｉｎ ６０ｍ／ｍｉｎ ９０ｍ／ｍｉｎ ９０ｍ／ｍｉｎ

積 載 量 １，０００㎏（１５名） １，０００㎏（１５名） １，０００㎏（１５名） ２，０００㎏（３０名） １，１５０㎏（１７名） ７５０㎏

ＥＬＶ１…１０箇所
（Ｂ１Ｆ、１Ｆ～９Ｆ）

ＥＬＶ６…１０箇所
（Ｂ１Ｆ、１Ｆ～９Ｆ）

正面側１０箇所
（Ｂ１Ｆ、１Ｆ～９Ｆ）

ＥＬＶ２、３…１１箇所
（Ｂ１Ｆ、１Ｆ～１０Ｆ）

ＥＬＶ７…１１箇所
（Ｂ1Ｆ、ISS、1Ｆ～9Ｆ）

背面側４箇所
(Ｂ１Ｆ、ＩＳＳ、１･２Ｆ)

操 作 方 式
３台群乗合全自動
（専用運転方式）

２台群乗合全自動
（専用運転方式）

２台群乗合全自動
（専用運転方式）

乗合全自動
（専用運転方式）

乗合全自動
（専用運転方式）

乗合全自動
（専用運転方式）

電 動 機 ＡＣ １８．５ｋｗ ＡＣ １５ｋｗ ＡＣ １５ｋｗ ＡＣ １８．５ｋｗ ＡＣ １８．５ｋｗ ＡＣ １３ｋｗ

動 力 電 源
ＡＣ ３相，２００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ ３相，２００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ ３相，２００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ ３相，２００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ ３相，２００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ ３相，２００Ｖ、

５０Ｈｚ

照 明 電 源
ＡＣ 単相，１００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ 単相，１００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ 単相，１００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ 単相，１００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ単相 １００Ｖ

５０Ｈｚ
ＡＣ単相 １００Ｖ

５０Ｈｚ

扉 形 式 ２枚戸、両開き ２枚戸、片開き ２枚戸、片開き ２枚戸、片開き ２枚戸、両開き ２枚戸、片開き

三 方 枠 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上

幕 板 ― ― ― ― ― ―

扉 鋼板塗装仕上 鋼板塗装仕上 鋼板塗装仕上 鋼板塗装仕上 鋼板塗装仕上
Ｂ１－３階鋼板塗装仕上

４－９階ステンレスヘヤライン仕上

敷 居 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製

イ ン ジ ケ ー タ ー デジタル表示方式 デジタル表示方式 デジタル表示方式 縦形点灯方式 縦形点灯方式 縦形点灯方式

呼 び 釦 応答式 応答式 応答式 応答式 応答式 応答式

特 記 事 項
ＥＬＶ２－

車椅子用押ボタン付
車椅子用押ボタン式 ― ― ― ―

壁 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り ステンレスヘヤライン仕上

扉 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り ステンレスヘヤライン仕上

出 入 口 柱 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上

区 分

基

本

仕

様

停 止 階
１１箇所

（Ｂ１Ｆ、１Ｆ～１０Ｆ）
１０箇所

（Ｂ１Ｆ、１Ｆ～９Ｆ）
１２箇所

（Ｂ１Ｆ、ＩＳＳ～１０Ｆ）

乗

場

仕

様

か
ご
仕
様



（別表１－２）

  エレベータ・リフト設備設置機器一覧　【オーチス・エレベーター】

エレベーター
１、２、３

エレベータ
４

エレベータ
５

エレベーター
６、７

エレベータ
８

エレベータ
９、10

巾 木 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上

床 ６ｍ／ｍ厚 ゴムタイル ６ｍ／ｍ厚 ゴムタイル ６ｍ／ｍ厚 ゴムタイル ６ｍ／ｍ厚 ゴムタイル ６ｍ／ｍ厚 ゴムタイル ６ｍ／ｍ厚 ゴムタイル

敷 居 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製

天 井 模様付ルーバー吊下げ式 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り 鋼板製化粧シート貼り

天 井 照 明
半間接式

（蛍光灯印刷模様付アクリルカ
バー）

半間接式
（蛍光灯アクリルカバー）

半間接式
（蛍光灯アクリルカバー）

半間接式
（蛍光灯アクリルカバー）

半間接式
（蛍光灯アクリルカバー）

半間接式、殺菌灯、
天井埋込形

非 常 照 明 付 付 付 付 付 付

操 作 盤
ステンレスヘヤライン仕上

（応答式）
ステンレスヘヤライン仕上

（応答式）
ステンレスヘヤライン仕上

（応答式）
ステンレスヘヤライン仕上

（応答式）
ステンレスヘヤライン仕上

（応答式）
ステンレスヘヤライン仕上

（応答式）

副 操 作 盤 ＥＬＶ２…車椅子操作盤付 車椅子操作盤付 無 無 無 無

イ ン ジ ケ ー タ ー 横形点灯方式 横形点灯方式 横形点灯方式 横形点灯方式 横形点灯方式 横形点灯方式

換 気 装 置 換気口より送風 天井扇 天井扇 天井扇 天井扇 天井扇

通 話 装 置 インターホン インターホン インターホン インターホン インターホン インターホン

放 送 ス ピ ー カ ー 付 付 付 付 付 付

自家発管制運転装置 付 付 付 無 無 付

地 震 管 制 装 置 付 付 付 付 付 付

火 災 管 制 装 置 付 付 付 無 無 付

停電時自動着床装置 付 付 付 無 無 付

点 字 表 示 及 び
オ ー ト ア ナ ウ ン ス

付 付 付 無 無 無

中 央 監 視 盤 付 付 付 付 付 付

区 分

特 記 事 項

かご内防犯カメラ

高調波対策（絶縁トランス

盤）

ステンレスパイプ手摺

ステンレス荷摺（ＥＬＶ２の

み）

かご内防犯カメラ

高調波対策（絶縁トランス

盤）

ステンレスパイプ手摺

ステンレス荷摺

かご内防犯カメラ

高調波対策（絶縁トランス

盤）

ステンレスパイプ手摺

ステンレス荷摺

高調波対策（絶縁トランス
盤）

非常用運転

ステンレスフラットバー手摺

高調波対策（絶縁トランス
盤）

非常用運転

ステンレスフラットバー手摺

高調波対策（絶縁トランス
盤）

中

央

監

視

室

か

ご

仕

様



（別表１－３）

  エレベータ・リフト設備設置機器一覧　【オーチス・エレベーター】

エレベータ
11

エレベータ
上田医師宿舎

エレベータ
第一駐車場

エレベータ
ヘリポート

ダムウエイター
１

ダムウエイター
２、３

用 途 寝台用（車椅子兼用） 乗用 乗用 寝台用（車椅子兼用） 用 途 小荷物用 小荷物用

制 御 方 式 交流帰還制御 交流可変周波数制御 交流可変周波数制御間接油圧
交流可変周波数制御
（回生ﾄﾞﾗｲﾌﾞ付）

制 御 方 式 交流一段速度 相互階制御 交流一段速度 相互階制御

速 度 ６０ｍ／ｍｉｎ ６０ｍ／ｍｉｎ ４５ｍ／ｍｉｎ ６０ｍ／ｍｉｎ 速 度 ２０ｍ／ｍｉｎ ２０ｍ／ｍｉｎ

積 載 量 ７５０㎏（１１名） ４５０㎏（６名） ７５０㎏（１１名） １，０００㎏（１５名） 積 載 量 ３００㎏ ３００㎏

停 止 階
２箇所

（Ｂ１Ｆ、１Ｆ）
２箇所

（２Ｆ、３Ｆ）

操 作 方 式 相互階制御 相互階制御

操 作 方 式
乗合全自動

（運転手兼用方式）
乗合全自動 方向性乗合全自動 方向性乗合全自動 電 動 機 ＡＣ １．５ｋｗ ＡＣ １．５ｋｗ

電 動 機 ＡＣ ７．５ｋｗ ＡＣ ４．５ｋｗ ＡＣ １５ｋｗ ＡＣ６．２ｋｗ 動 力 電 源
ＡＣ３相 ２００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ３相 ２００Ｖ、

５０Ｈｚ

動 力 電 源 ＡＣ３相 ２００Ｖ ＡＣ３相 ２００Ｖ
ＡＣ単相 ２００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ単相 ２００Ｖ、

５０Ｈｚ
照 明 電 源

ＡＣ単相 １００Ｖ、
５０Ｈｚ

ＡＣ単相 １００Ｖ、
５０Ｈｚ

照 明 電 源 ＡＣ単相 １００Ｖ ＡＣ単相 １００Ｖ
ＡＣ単相 １００Ｖ、

５０Ｈｚ
ＡＣ単相 １００Ｖ、

５０Ｈｚ
扉 型 式 手動式、２枚戸、上下開き 手動式、２枚戸、上下開き

扉 形 式 ２枚戸、片開き ２枚戸、片開き ２枚戸、中央開き ２枚戸、片開き 通 話 装 置 インターホン インターホン

三 方 枠 ステンレスヘヤライン仕上 鋼板塗装仕上 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上 特 記 事 項
前後方向出入口

(正面Ｂ1Ｆ･1Ｆ背面1・2Ｆ)
おもり非止装置付

幕 板 ― ― ― ― か ご 間 口 奥 行 ８５０×１１５０ ７５０×１３００

扉 鋼板塗装仕上 鋼板塗装仕上 鋼板塗装仕上 ステンレスヘヤライン仕上 出 入 口 開 口 ８５０×１２００ ７５０×１２００

敷 居 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製 三 方 枠 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上

イ ン ジ ケ ー タ ー 横形点灯方式 デジタル式 デジタル式乗場釦一体型 乗場ボタン一体型 戸 鋼板塗装仕上 鋼板塗装仕上

呼 び 釦 応答式 応答式 応答式 マイクロストロークボタン 敷 居 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上

特 記 事 項 車椅子用押ボタン式 防犯用窓ガラス入り 車椅子用押ボタン式 車椅子用押ボタン式 呼 び 釦 押し釦兼用式 押し釦兼用式

壁 化粧鋼板 化粧鋼板 化粧鋼板 化粧鋼板

扉 化粧鋼板 化粧鋼板 化粧鋼板 化粧鋼板

出 入 口 柱 ステンレスヘヤライン仕上 アルミニウムアルマイト仕上 アルミニウムアルマイト仕上 ステンレスヘヤライン仕上

区 分 区 分

基

本

仕

様

基

本

仕

様

停 止 階
５箇所

（Ｂ１Ｆ～４Ｆ）
５箇所

（１Ｆ～５Ｆ）
３箇所

（１Ｆ～３Ｆ）
３箇所

（１Ｆ～３Ｆ）

乗

場

仕

様

出
入
口
仕
様

か
ご
仕
様



（別表１－４）

  エレベータ・リフト設備設置機器一覧　【オーチス・エレベーター】

エレベータ
11

エレベータ
上田医師宿舎

エレベータ
第一駐車場

エレベータ
ヘリポート

ダムウエイター
１

ダムウエイター
２、３

巾 木 ステンレスヘヤライン仕上 アルミニウムアルマイト仕上 樹脂成形 ステンレスヘヤライン仕上 壁 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上

床 ３ｍ／ｍ厚 ゴムタイル
３ｍ／ｍ厚

プラスチックタイル
ラバータイル

樹脂タイル
（軟質ビニル樹脂）

戸 鋼板塗装仕上 鋼板塗装仕上

敷 居 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製 硬質アルミ製 床 床用鋼板 床用鋼板

天 井 鋼板塗装仕上 鋼板塗装仕上 化粧鋼板 合成樹脂化粧鋼板 天 井 ステンレスヘヤライン仕上 ステンレスヘヤライン仕上

天 井 照 明
半間接式

（蛍光灯アクリルカバー）
半間接式

（蛍光灯アクリルカバー）
半間接式

（蛍光灯アクリルカバー）
ＬＥＤ照明 台 車 摺 り ― ―

非 常 照 明 付 付 付 付

操 作 盤
ステンレスヘヤライン仕上

（応答式）
アルミニウムアルマイト仕上

アルミ＋樹脂成形
（応答式）

ステンレスヘヤライン仕上

副 操 作 盤 付（車椅子用操作盤） 無 車椅子用操作盤付（２面） 車椅子用操作盤付（２面）

イ ン ジ ケ ー タ ー 横形点灯方式 デジタル式 デジタル式操作盤一体型 デジタル式（ドット表示）

換 気 装 置 天井扇 天井扇 強制換気 強制換気

通 話 装 置 インターホン インターホン 同時通話式インターホン 同時通話式インターホン

放 送 ス ピ ー カ ー 付 無 無 無

ステンレス荷摺り付 防犯用窓ガラス入り ステンレス荷摺り付 ステンレス荷摺り付

アース付コンセント付 遠隔監視
カゴ内鏡付

（ステンレス鏡面）
カゴ内鏡付

（ステンレス鏡面）

遠隔監視 遠隔監視

自 家 発 管 制 運 転 装 置 付 無 無 付

地 震 管 制 装 置 付 付 付 付

火 災 管 制 装 置 付 無 無 無

停 電 時 自 動 着 床 装 置 付 無 付 付

点 字 表 示 及 び
オ ー ト ア ナ ウ ン ス

付 無 付 付

中 央 監 視 盤 付 無（インターホンのみ有） 無 付

区 分 区 分

か

ご

仕

様

特 記 事 項

中

央

監

視

室

か

ご

仕

様



（別表１-５）

  エレベータ・リフト設備設置機器一覧
エレベータ

17（新外来棟）
エレベータ

17（新外来棟）

用 途 寝台用 巾 木 ステンレスヘヤライン仕上

制 御 方 式 交流帰還制御 床 樹脂タイル

速 度 ６０ｍ／ｍｉｎ 敷 居 硬質アルミ製

積 載 量 １，０００㎏（１５名） 天 井 鋼板塗装仕上

停 止 階
４箇所

（Ｂ１Ｆ～３Ｆ）
天 井 照 明

半間接式
（蛍光灯アクリルカバー）

非 常 照 明 付

操 作 方 式 乗合全自動(運転手兼用方式) 操 作 盤
ステンレスヘヤライン仕上

（応答式）

電 動 機 ＡＣ ６．３ｋｗ 副 操 作 盤 車椅子用操作盤付

動 力 電 源 ＡＣ３相 ２００Ｖ ５０Ｈｚ イ ン ジ ケ ー タ ー 横型点灯方式

照 明 電 源 ＡＣ単相 １００Ｖ  ５０Ｈｚ 換 気 装 置 天井扇

扉 形 式 ２枚戸、片開き 通 話 装 置 インターホン

三 方 枠 ステンレスヘヤライン仕上 放 送 ス ピ ー カ ー 付

幕 板 ー

扉 鋼板塗装仕上

敷 居 硬質アルミ製 自 家 発 管 制 運 転 装 置 無

イ ン ジ ケ ー タ ー 横型点灯方式 地 震 管 制 装 置 付

呼 び 釦 応答式 火 災 管 制 装 置 付

特 記 事 項
車椅子用押ボタン式
遮炎・遮煙性能付ドア

停 電 時 自 動 着 床 装 置 付

壁 化粧鋼板
点 字 表 示 及 び
オ ー ト ア ナ ウ ン ス

付

扉 化粧鋼板 高 調 波 対 策 絶縁トランス付

出 入 口 柱 ステンレスヘヤライン仕上 中 央 監 視 盤 付

ステンレス荷摺り付

カゴ内鏡付

扉開放ボタン付

中

央

監

視

室

か
ご
仕
様

区 分 区 分

基

本

仕

様

か

ご

仕

様

乗

場

仕

様

特 記 事 項



（別表２）

（１）ウオームシャフト、ギヤー及びスラスト

（２）軸受

（３）ブレーキの巻線、シュー、ライニングその他の部品

（４）ドライビング及びその他のシープの溝

（５）防震ゴム

電 動 機 （６）電動機（巻線、軸受、整流子又は回転子）

（７）制御盤（電動扉開閉用オペレーター、パネルを含む）のスイッチ及び

    その他の部品一切

（８）信号用リレーパネル（スイッチ及びその他の部品一切を含む）

（９）カバナーマシン及びテンション装置

    （軸受及びその他の部品一切を含む）

（10）メインラインスイッチボックス、ボード

（11）カー・シーブ、カウンター・シーブ及び軸受

（12）ガイドシュー（部品一切を含む）

（13）篭非常止めの装置

（14）運転操作盤及び部品一切

（15）ドアーオペレーター装置及び部品一切

（16）カードアースイッチ、セーフティシュー及び部品

（17）ドア・ガイドシュー、ドア・ハンガー及び部品

（18）カーポジション、インジケーター及び部品

（19）ファン又はブローアーの部品

（20）照明部品（ランプ類含む）

（21）インターフォン及びその他の部品（ケーブルを含む）

（22）積載超過装置

（23）ホールボタン及びその他の部品

（24）ホールランターン、ゴング及びその他の商品

（25）インジケーター（フラッシュ）の商品

（26）ドアークローザー及びその部品

（27）ドアインターロック及びその商品

（28）ドア・ハンガー及び部品（ロワーガイドシューを含む）

（29）上下開きドアの部品

（30）巻揚用ロープ及びガバナロープ

（31）コンベンセーチングチェーン

（32）移動ケーブル

（33）リミットスイッチ及びその部品

（34）リベリングスイッチ及びその部品

（35）フロアーストップスイッチ及びその部品

（36）ストッピングスイッチ及びその部品

（37）緩衝器（油圧又はスプリング型）及びその部品

（38）軌条給油器及びその部品

（39）電気配管配線一式（但し昇降路外配管配線除く）

（40）中央監視室グラフィックパネル及び操作卓

（41）自家発管制運転装置

（42）地震管制運転装置

（43）火災管制運転装置

（44）停電時自動着床装置

（45）点字表示及びオートアナウンス

（46）防犯カメラ

ドア開閉装置

昇 降 路 廻 り

そ の 他

  エレベータ・リフト設備点検項目

マ シ ン

制 御 盤

そ の 他

篭 廻 り

信 号 装 置



別紙２ 

遠隔監視装置仕様書 
 
１ 監視概要 

  エレベータの運転状況を確認するための監視装置を機械室に設置し、電話回線を介して情報セン

ターにて常時監視を行うもの。エレベータ閉じ込め故障及び使用不能故障時には、かご内のインタ

ーホンにより利用者と情報センター員が直接通話できる（直接通話機能）。 

 

２ 監視項目 

（１）監視項目 

ア 閉じ込め故障 

イ 起動不能故障 

ウ 着床不良 

エ 扉開閉不良 

オ 電源異常 

カ 機械室温度異常等 

 

３ 情報サービス体制 

（１）情報センター 

ア 情報センターは 24時間体制とし、常時監視を行うこと 

イ エレベータの異常を受信した場合、技術者を派遣すること。 

（２）技術者 

ア 異常発生に備え 24時間待機していること。 

 

４ 異常発生時の対応 

エレベータの異常発報を受信の場合は、技術者を速やかに派遣し、適切な処理を行うこと。 

 

５ 遠隔監視装置の点検 

  毎月技術者を派遣し、エレベータ設備に加えて監視装置の点検も行うこと。 

 

６ その他 

（１）遠隔監視装置の所有 

   遠隔監視装置・電話加入権は業務受託者の所有とし、業務受託者が設置すること。 

（２）電話料金 

遠隔監視に必要な電話料金は業務受託者が負担すること。 



（様式第１号） 

 
保守業務完了報告書 

 
  年  月  日 

 
 

  岩手県立中央病院長 様 

 

 

 

                       （受託者） 

 

 

                                     ◯印 
 

 

 

  保守業務契約書及び仕様書に従って、下記のとおり業務を完了したので報告します。 

 

記 
 
 

   

 保 守 業 務 名          

 

 

エレベータ・リフト設備保守点検業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 額      

 

 

 

 

総 額        

 

 

 

                    円 

 

      （うち消費税        円） 

 

今 回 完 了 額        

 

 

 

                     円 

 

      （うち消費税        円） 

 

 

 

契 約 期 間      

 

 

 

 

全 体 期 間        

 

 

 

 自        年  月  日 

 

 至        年  月  日 

 

今回完了期間        

 

 自        年  月  日 

 

 至        年  月  日 

備 考       

 

 

 

 

 

 


